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Sie haben ein Produkt von JUNG PUMPEN gekauft und da-
mit Qualitat und Leistung erworben. Sichern Sie sich diese
Leistung durch vorschriftsmaBige Installation, damit unser
Produkt seine Aufgabe zu Ihrer vollen Zufriedenheit erfullen
kann. Denken Sie daran, dass Schaden infolge unsachgema-
Ber Behandlung die Gewahrleistung beeintrachtigen. Beach-
ten Sie deshalb die Hinweise der Betriebsanleitung!

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber
sowie von Personen mit verringerten physischen, sensori-
schen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder
beziiglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen
wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und
Benutzer-Wartung ddrfen nicht von Kindern chne Beauf-
sichtigung durchgefuhrt werden.

Schadensvermeidung bei Ausfall

Wie jedes andere Elektrogerat kann auch dieses Produkt
durch fehlende Netzspannung oder einen technischen Defekt
ausfallen.

Wenn |hnen durch den Ausfall des Produktes ein Schaden
(auch Folgeschaden)entstehen kann, sind von lhnen insbeson-
dere folgende Vorkehrungen nach Ihrem Ermessen zu treffen:

. Einbau einer wasserstandsabhangigen (unter Umstanden
auch netzunabhéngigen) Alarmanlage, so dass der Alarm vor
Eintritt eines Schadens wahrgenommen werden kann.

«» Prifung desverwendeten Sammelbehalters / Schachtes auf
Dichtigkeit bis Oberkante vor Inbetriebnahme des Produk-
tes.

» Einbau von Ruckstausicherungen fur diejenigen Entwéasse-
rungsgegenstande, bei denen durch Abwasseraustritt nach
Ausfall des Produktes ein Schaden entstehen kann.

« Einbau eines weiteren Produktes, das den Ausfall des Pro-
duktes kompensieren kann(z.B. Doppelanlage).

« Einbau eines Notstromaggregates.

Da diese Vorkehrungen dazu dienen, Folgeschaden beim Ausfall
des Produktes zu vermeiden bzw. zu minimieren, sind sie als Her-
stellerrichtlinie -analog zu den normativen Vorgaben der DIN EN als
Stand der Technik - zwingend bei der Verwendung des Produktes zu
beachten (OLG Frankfurt/Main, Az.: 2 U 205/11, 15.06.2012).

SICHERHEITSHINWEISE

Diese Betriebsanleitung enthalt grundlegende Informationen,
die bei Installation, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Es
ist wichtig, dass diese Betriebsanleitung unbedingt vor Mon-
tage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zustandi-
gen Fachpersonal/Betreiber gelesen wird. Die Anleitung muss
stéandig am Einsatzort der Pumpe beziehungsweise der Anlage
verflgbar sein.

Die NichtbeHinweis der Sicherheitshinweise kann zum Verlust
jeglicher Schadenersatzanspriche flhren.
In dieser Betriebsanleitung sind Sicherheitshinweise mit Sym-

bolen besonders gekennzeichnet. NichtbeHinweis kann ge-
fahrlich werden.

A Allgemeine Gefahr fir Personen

A Warnung vor elektrischer Spannung
HINWEIS! Gefahr fir Maschine und Funktion

Personalqualifikation

Das Personal fur Bedienung, Wartung, Inspektion und Monta-
ge muss die entsprechende Qualifikation fur diese Arbeiten
aufweisen und sich durch eingehendes Studium der Betriebs-
anleitung ausreichend informiert haben. Verantwortungsbe-
reich, Zustandigkeit und die Uberwachung des Personals miis-
sen durch den Betreiber genau geregelt sein. Liegen bei dem
Personal nicht die notwendigen Kenntnisse vor, so ist dieses
zu schulen und zu unterweisen.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Betriebsanleitung aufgefiihrten Sicherheitshin-
weise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfall-
verhutung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und
Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.

Sicherheitshinweise flir den Betreiber/Bediener

Gesetzliche Bestimmungen, lokale Vorschriften und Sicher-
heitsbestimmungen missen eingehalten werden.

Gefahrdungen durch elektrische Energie sind auszuschlieBen.

Leckagen gefahrlicher Fordergiter (z.B. explosiv, giftig, heiB)
muUssen so abgefuhrt werden, dass keine Gefahrdung fur Perso-
nen und die Umwelt entsteht. Gesetzliche Bestimmungen sind
einzuhalten.

Sicherheitshinweise fiir Montage-, Inspektions- und
Wartungsarbeiten

Grundsatzlich sind Arbeiten an der Maschine nur im Stillstand
durchzufihren. Pumpen oder -aggregate, die gesundheitsge-
fahrdende Medien fordern, missen dekontaminiert werden.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten mussen alle Sicher-
heits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in
Funktion gesetzt werden. Ihre Wirksamkeit ist vor Wiederinbe-
triebnahme unter BeHinweis der aktuellen Bestimmungen und
Vorschriften zu prifen.

Eigenmachtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veranderung der Maschine sind nur nach Abspra-
che mit dem Hersteller zulassig. Originalersatzteile und vom
Hersteller autorisiertes Zubehor dienen der Sicherheit. Die
Verwendung anderer Teile kann die Haftung fir die daraus ent-
stehenden Folgen aufheben.

Unzulassige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Maschine ist nur bei
bestimmungsgemaéaBer Verwendung gewahrleistet. Die ange-
gebenen Grenzwerte im Kapitel "Technische Daten" durfen auf
keinen Fall Gberschritten werden.

Hinweise zur Vermeidung von Unfallen

Vor Montage- oder Wartungsarbeiten sperren Sie den Arbeits-
bereich ab und prifen das Hebezeug auf einwandfreien Zu-
stand. Arbeiten Sie nie allein und benutzen Sie Schutzhelm,
Schutzbrille und Sicherheitsschuhe, sowie bei Bedarf einen
geeigneten Sicherungsqurt.

Bevor Sie schweissen oder elektrische Gerate benutzen, kont-
rollieren Sie, ob keine Explosionsgefahr besteht.

Wenn Personen in Abwasseranlagen arbeiten, mussen sie
gegen evtl. dort vorhandene Krankheitserreger geimpft sein.
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Achten Sie auch sonst peinlich auf Sauberkeit, Ihrer Gesund-
heit zu Liebe.

Stellen Sie sicher, dass keine giftigen Gase im Arbeitsbereich
vorhanden sind.

Beachten Sie die Vorschriften des Arbeitsschutzes und halten
Sie Erste-Hilfe-Material bereit.

In einigen Fallen konnen Pumpe und Medium heif3 sein, es be-
steht dann Verbrennungsgefahr.

Fdr Montage in explosionsgeféhrdeten Bereichen gelten be-
sondere Vorschriften!

EINSATZ

Der Plancofix ist eine Bodenablaufpumpe zur Férderung von
Grauwasser aus einer hauslichen ebenerdigen Dusche, wenn
diese nichtim Freigefalle entwassert werden kann. Der Plan-
cofix wird direkt unter die Dusche gesetzt.

Das Duschwasser darf max. eine Temperatur von 40° C be-
sitzen.

Der Plancofix darf nicht zur Ruckstausicherung eingesetzt
werden oder weitere Entwasserungsgegenstande entsor-
gen.

Beim Einsatz der Pumpen mussen die jeweiligen nationalen
Gesetze, Vorschriften, sowie ortliche Bestimmungen einge-
halten werden, wie z.B.

» Hausliches Schmutz-und Abwasser
(z.B.in Europa EN 12056)

- Errichten von Niederspannungsanlagen(z.B. in Deutsch-
land VDE 0100)

Weitere Vorschriften sind zu beachten (z.B in Deutschland
VDE 0100, Teil 701: Bade- und Duschrdume)

Gerduschemmissionswert <70 dB(A)

ELEKTROANSCHLUSS

HINWEIS! Nur eine Elektrofachkraft darf am Plancofix Elek-
troarbeiten vornehmen.

A WARNUNG!

Vor jeder Arbeit die Anlage allpolig spannungsfrei schalten
(z.B. Netzstecker ziehen, Hauptschalter betatigen oder Fl-
Schutzschalter auslésen) und sicherstellen, dass die Anlage
von anderen Personen nicht wieder unter Spannung gesetzt
werden kann.

HINWEIS! Freies Leitungsende niemals ins Wasser legen!
Eventuell eindringendes Wasser kann zu Stérungen flhren.

Die jeweils glltigen Normen (z.B. EN), landesspezifischen
Vorschriften (z.B. VDE) sowie die Vorschriften der értlichen
Versorgungsnetzbetreiber sind zu beachten.

Betriebsspannung beachten (siehe Typenschild)! Die Pumpe
darf nur an vorschriftsmagig installierte Stromkreise ange-
schlossen werden, die mit mindestens 10 A(trdge) und einem
FI-Schutzschalter (30 mA)abgesichert sind.

Die Pumpe ist mit einem Wicklungsthermostaten ausgestat-
tet, der bei unzulassig hohen Temperaturen die Pumpe ab-
schaltet, bevor sie Schaden nehmen kann. Unzulassig hohe

Temperaturen konnen z.B. die Folge von Trockenlauf oder
mechanischer bzw. elektrischer Uberlastung sein.

MONTAGE

Der Plancofix wird komplett in den FuBboden eingelassen.
Der Zugriff im Wartungsfall erfolgt Gber den Deckel(verfliest
oderin Edelstahloptik).

Fur den Behalter muss eine 40 x 40 cm Mulde geschaffen
werden, die eine ausreichende Tiefe besitzt.

HINWEIS! Vergewissern Sie sich, dass eine ausreichende Star-
ke der Betondecke vorhanden ist und die Mulde statisch mog-
lichist.

Fur Druckleitung und Stromversorgung mussen Kanale erstellt
werden, Druckleitungsabgang 1"1G, Kabelrohr 3/4".

Einbau neben der Dusche

A=max. 100 cm

Plancofix:

Plancofix plus: A = max. 50 cm

Plancofix
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Plancofix Plus

L7643

Der Plancofix kann auch vor oder neben der Dusche einge-
baut werden. Die Dusche wird dann mit einer Muffe DN50 an
einen der seitlichen Zulaufstutzen angeschlossen.

Zur Geruchsverminderung bitte die beiliegende Gummiklap-
pe (Plancofix plus)einsetzen.

HINWEIS! Bei Installation auBerhalb der Dusche muss die ver-
flieBbare Abdeckung verwendet werden. Bei Verwendung des
Ablaufrostes konnte es zu geringem Wasseraustritt kommen.

Behalter einsetzen

HINWEIS! Die Schutzabdeckungen seitlich und oben mussen
auf dem Plancofix sitzen.

1. Dievier FiBe anschrauben.

2. Justieren Sie die FiBe solange, bis der Plancofix waage-
recht und in passender Hohe in der vorbereiteten Mulde
steht.

3. Um Schallibertragungen zu vermindern, bleibt der seitli-
che Schallschutzam Behalter.

4. Hinweis. Als Werkstoffe flr die Druckleitung sind zu-
gelassen: PVC(DIN8062), PE-HD (DIN8074)und PP
(DIN8Q77).

Hinweis! Beim Anschluss der Druckleitung an den Stut-
zen kein Hanf als Dichtmittel verwenden, sondern max. 6
Umdrehungen Teflonband.

Druckleitung schallisolieren, an dem Stutzen mit 1" Innen-
gewinde anschlieBen und zum nachsten Fallrohr fihren.
Hinweis! Verwendeten Fitting vorsichtig anziehen, damit
der Stutzen nicht beschadigt wird.

5. Wird die Druckleitung waagerecht verlegt, muss die
Ubergabestelle in das Fallrohr mindestens 25 cm ober-
halb des Plancofix liegen.

%
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Probelauf

Motorgerdusche beim Anlauf brauchen Sie nicht zu beunru-
higen, sie sind bei Synchronmotoren normal.

HINWEIS! Bevor der Estrich eingebracht wird, sollte ein Probe-
lauf gemacht werden.

Fillen Sie oben Uber den Bodenablauf Wasser hinein und
bringen Sie den Plancofix mehrfach zum Abpumpen. Achten
Sie auf undichte Stellen bei Zulauf und Druckleitung. Spatere
Eingriffe bedeuten einen erheblichen Aufwand.

Verfullen

HINWEIS! Um die Positionierung wahrend des Verfullens zu si-
chern muss der Plancofix beschwert werden.

Der komplette Bereich kann jetzt mit Estrich gefullt werden.

Nachdem der Estrich abgebunden hat, wird die beiliegende
viereckige Dichtung auf den integrierten Dichtstreifen ge-
klebt. Nach weiterer bauseitiger Dinnbettabdichtung kann
verfliest werden.

Sekundarentwasserung

Zur Sekundarentwasserung kdnnen oberhalb der Dichtbahn
umlaufend Lécher (@ 5mm) in die Markierungen am Rand ge-
bohrt werden.
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Hinweise zu Dichtstoffen und Klebern finden Sie im Merk-
blatt "Verbundabdichtungen" des Fachverbandes des Deut-
schen Fliesengewerbes im Zentralverband des Deutschen
Baugewerbes(ZDB).

Hohentoleranzen einzelner Fliesen kdnnen mit den Kunst-
stoffschrauben unter den Deckelelementen ausgeglichen
werden.

Aus optischen Grinden konnen die beiliegenden Kantenab-
deckungen aufgesetzt werden.

47963-00

Die beiden Deckelelemente in Edelstahloptik (a) knnen auch
komplettverfliest werden(b). Dazu wird das groBere Element
einfach umgedreht und das kleinere Element ohne Boden-
ablauf verwendet.

Q

HINWEIS! Der umlaufende Spalt darf nach innen nicht abge-
dichtet werden.

WARTUNG

A WARNUNG!

Vor jeder Arbeit den PLANCOFIX vom Netz trennen und si-
cherstellen, dass er von anderen Personen nicht wieder unter
Spannung gesetzt werden kann.

Die Anlage ist weitgehend wartungsfrei. Allerdings sollte der
Innenraum des Behélters alle 2-3 Wochen von Seifenresten
befreit werden. Hierzu heben Sie einfach die Abdeckung
hoch und kdnnen dann vorsichtiginnen mit Pinsel oder Burs-
te reinigen.

HINWEIS! Keine aggressiven Rohrreiniger verwenden!

Sollte die Hydraulik verstopft sein, ziehen Sie die rote Fixierung
nach oben heraus. Dann lockern Sie vorsichtig die Hydraulik
und nehmen sie heraus. Nach der Reinigung achten Sie beim
Wiedereinbau darauf, dass die Ruckschlagklappe und die bei-
den Dichtungen richtig sitzen. Zum Schluss wird die rote Fixie-
rung eingesetzt.
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You have purchased a product made by JUNG PUMPEN and
with it, therefore, also excellent quality and service. Secu-
re this service by carrying out the installation works in ac-
cordance with the instructions, so that our product can per-
form its task to your complete satisfaction. Please remember
that damage caused by incorrect installation or handling will
adversely affect the guarantee. Therefore please adhere to
the instructions in this manual!

This appliance can be used by children aged 8 years or over
and by persons with limited physical, sensory or intellectual
capabilities, or with limited experience and knowledge, pro-
vided that they are supervised or have been instructed in
the safe use of the appliance and are aware of the dangers
involved. Children must not be allowed to play with the ap-
pliance. Cleaning and user maintenance must not be carried
out by children unless they are supervised.

Damage prevention in case of failure

Like any other electrical device, this product may fail due to a
lack of mains voltage or a technical defect.

If damage (including consequential damage) can occur as a re-
sult of product failure, the following precautions can be taken
at your discretion:

- Installation of a water level dependent (under circumstanc-
es, mains-independent)alarm system, so that the alarm can
be heard before damage occurs.

- Inspection of the collecting tank/chamber for tightness up
to the top edge before - or at the latest, during - installation
or operation of the product.

« Installation of backflow protection for drainage units that can
be damaged by wastewater leakage upon product failure.

« Installation of a further product that can compensate in
case of failure of the other product (e.g. duplex unit).

- Installation of an emergency power generator.

As these precautions serve to prevent or minimise conse-
guential damage upon product failure, they are to be strictly
observed as the manufacturer’s guideline - in line with the
standard DIN EN specifications as state of the art - when using
the product (Higher Regional Court Frankfurt/Main, Ref.: 2 U
205/11, 06/15/2012).

SAFETY INSTRUCTIONS

This instruction manual contains essential information that
must be observed during installation, operation and servic-
ing. It is therefore important that the installer and the respon-
sible technician/operator read this instruction manual before
the equipment is installed and put into operation. The manual
must always be available at the location where the pump or the
plant is installed.

Failure to observe the safety instructions can lead to the loss
of allindemnity.

In this instruction manual, safety information is distinctly la-
belled with particular symbols. Disregarding this information
can be dangerous.

A General danger to people

A Warning of electrical voltage
NOTICE! Danger to equipment and operation

Qualification and training of personnel

All personnel involved with the operation, servicing, inspection
and installation of the equipment must be suitably qualified
for this work and must have studied the instruction manual in
depth to ensure that they are sufficiently conversant with its
contents. The supervision, competence and areas of responsi-
bility of the personnel must be precisely requlated by the ope-
rator. If the personnel do not have the necessary skills, they
must be instructed and trained accordingly.

Safety-conscious working

The safety instructions in this instruction manual, the existing
national reqgulations regarding accident prevention, and any
internal working, operating and safety regulations must be ad-
hered to.

Safety instructions for the operator/user

All legal regulations, local directives and safety regulations
must be adhered to.

The possibility of danger due to electrical energy must be pre-
vented.

Leakages of dangerous (e.g. explosive, toxic, hot) substances
must be discharged such that no danger to people or the envi-
ronment occurs. Legal regulations must be observed.

Safety instructions for installation, inspection and mainte-
nance works

As abasic principle, works may only be carried out to the equip-
ment when it is shut down. Pumps or plant that convey harmful
substances must be decontaminated.

All safety and protection components must be re-fitted and/or
made operational immediately after the works have been com-
pleted. Their effectiveness must be checked before restarting,
taking into account the current regulations and stipulations.

Unauthorised modifications, manufacture of spare parts

The equipment may only be modified or altered in agreement
with the manufacturer. The use of original spare parts and
accessories approved by the manufacturer is important for
safety reasons. The use of other parts can result in liability for
consequential damage being rescinded.

Unauthorised operating methods

The operational safety of the supplied equipment is only guar-
anteed if the equipment is used for its intended purpose. The
limiting values given in the "Technical Data" section may not be
exceeded under any circumstances.

Instructions regarding accident prevention

Before commencing servicing or maintenance works, cordon
off the working area and check that the lifting gear is in perfect
condition.

Never work alone. Always wear a hard hat, safety glasses and
safety shoes and, if necessary, a suitable safety belt.

Before carrying out welding works or using electrical devices,
check to ensure there is no danger of explosion.

People working in wastewater systems must be vaccinated
against the pathogens that may be found there. For the sake
of your health, be sure to pay meticulous Notice to cleanliness
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wherever you are working.
Make sure that there are no toxic gases in the working area.

Observe the health and safety at work requlations and make
sure that a first-aid kit is to hand.

In some cases, the pump and the pumping medium may be hot
and could cause burns.

For installations in areas subject to explosion hazards, special
regulations apply!

APPLICATION

Plancofix is a floor drainage pump that allows grey water to be
pumped out of a domestic walk-in shower if a gravity sewer
system is not available. The Plancofix is fitted directly under
the shower.

The temperature of the shower water must not exceed 40°C.

The Plancofix must not be used as back-flow protection or for
discharging other drainage units.

Use of the pumps is subject to relevant national laws, regula-
tions and local requirements such as:

- Domestic contaminated water and waste water (e.g. EN
12056 in Europe )

- Installation of low voltage systems
(e.g. VDE 0100 in Germany)

Further regulations must be observed (e.g. VDE 0100 in Ger-
many, part 701: bathrooms and shower rooms)

Noise emission value <70 dB(A)

ELECTRICAL CONNECTION

NOTICE! Electrical work on the Plancofix must be carried out
by a qualified electrician only.

A WARNING!

Before carrying out any work, disconnect the unit completely
from the mains power supply (e.g. by unplugging it from the
mains, or turning off the main switch, or triggering the Fl cir-
cuit breaker)and ensure that the power supply to the unit can-
not be switched on again by anyone else.

NOTICE! Never put the free end of the cable in water! If water
getsinto it, this can cause malfunctions and damage.

Current applicable standards (such as EN standards), national
regulations (such as VDE in Germany), and the regulations of
the local power supply companies must be complied with.

Observe the operating voltage (see type plate)! Only connect
the pump to electrical circuits that have been installed prop-
erly in accordance with the regulations and are fitted with at
least a 10 A(delay) fuse and an Fl circuit breaker (30 mA).

The pump is provided with a winding thermostat. In case of un-
acceptably high temperatures, it switches off the pump to pro-
tect it against possible damage. Unacceptably high tempera-
tures may result, for example, from dry running, or mechanical
or electrical overload.

INSTALLATION

The Plancofix is recessed entirely into the floor. The unit can
be accessed for maintenance through the top cover (tiled or
stainless steel finish).

A sufficiently deep 40 x 40 cm recess must be created for the
tank.

NOTICE! Make sure that the existing concrete floor is suffici-
ently thick and that the structural conditions allow a recess to
be made.

Conduits must be created for the pressure pipe and electricity
supply cable, 1"FPT pressure pipe outlet, 3/4" cable conduit.

Installation beside the shower

Plancofix: A =max. 100 cm

Plancofix plus: A = max. 50 cm

Plancofix Plus

L7663
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The Plancofix can also be installed in front of, or adjacent to,
the shower. In this case, the shower is connected to one of the
inlet connections at the side with a DN50 pipe socket.

To reduce odours, please fit the rubber flap (Plancofix plus)
provided.

NOTICE! If it is installed outside the shower, the tileable cover
must be used. If the drain cover is used, a slight discharge of
water is possible.

Inserting the tank

NOTICE! The protective covers at the side and the top must be
fitted to the Plancofix.

1. Screw on the four feet.

2. Adjust the feet until the Plancofix is level and is standing in
the recess at the appropriate height.

3. To reduce the transmission of sounds to a minimum, the
protective cover at the side of the tank must remain in
place.

4. Notice! The following materials are approved for the
pressure pipe: PVC (DIN8062), PE-HD (DIN8074)and PP
(DIN8Q77).

Notice! When the pressure pipe is connected to the pres-
sure outlet, do not seal the connection with hemp but wind
not more than 6 layers of Teflon tape around the outlet.
Acoustically isolate the pressure pipe, connect it to the
pressure outlet with a 1"female thread and route it to the
nearest downpipe.

Notice! Tighten the fitting carefully to avoid damaging the
pressure outlet.

5. If the pressure pipe is laid horizontally, the hand-over point
to the downpipe must lie 25 cm higher than the Plancofix.

N
>N

[ 38
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Test run

Motor noises on starting up are not a cause for concern as they
are normal in synchronous motors.

NOTICE! Carry out a trial run before laying the screed.
Fill water in from above through the floor drain and get the
Plancofix to pump out several times. Look for any leaks around

the inlet and the pressure pipe. Later changes can only be
made with a considerable effort.

Laying the screed

NOTICE! The Plancofix must be weighted down to keep it in po-
sition during application of the screed.

The entire area can now be filled with screed.

After the screed has set, the enclosed square seal is bonded to
the integrated sealing strip. After the customer has attached a
further thin-bed waterproofing system, the area can be tiled.

Secondary drainage

Secondary drainage can be provided by drilling holes (@ 5mm)
all round the edge above the sealing membrane.

Information on sealants and adhesives can be found in the in-
formation sheet on "Composite sealing" issued by the profes-
sional association of the German tile industry within the Ger-
man Construction Confederation (ZDB).

Differences in height between individual tiles can be offset by
adjusting the plastic screws under the lid element.

For aesthetic reasons, the edge covers included in the pack-
age can be fitted.
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Both of the stainless steel cover elements(a) can also be com-
pletely tiled over(b). To do so, just turn the larger element over,
and use the smaller element without a drain.

Notice! Do not seal the inner side of the gap that runs around
the edge.

Q

MAINTENANCE

A WARNING!

Before carrying out any work, always disconnect the Plancofix
from the power supply and ensure that it cannot be switched
on again by other persons.

The system is largely maintenance-free. However, soap resi-
dues should be removed from the interior of the tank every 2-3
weeks. To do so, simply lift the cover off and then clean the
inside carefully with a paintbrush or some other type of brush.

NOTICE! Do not use aggressive drain cleaners!

If the hydraulic system is blocked, pull the red fixing element
upwards and take it out. Next, gently loosen the hydraulic sys-
tem and remove it. After cleaning, make sure that when you
re-insert it, the swing-type check valve and the two seals are
firmly in place. Finally, insert the red fixing element.

10
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Vous avez opté pour un produit JUNG PUMPEN, synonyme de
qualité et de performance. Assurez-vous cette performance
par une installation conforme aux directives: notre produit
pourra ainsi remplir sa mission a votre entiere satisfaction.
N'oubliez pas que les dommages consécutifs a un manie-
ment non conforme porteront prejudice au droit a la garan-
tie. Veuillez donc respecter les consignes contenues dans
ces instructions !

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants d'au moins 8
ans ainsi que par les personnes ayant des capacités phy-
siques, sensorielles ou mentales limitées ou qui manquent
d'expérience et de connaissance, dans la mesure ou ils sont
surveilles ou s'ils ont recu des instructions pour une utilisa-
tion en toute sécurité de l'appareil et qu'ils comprennent les
risques qui en resultent. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Le nettoyage et lentretien de I'appareil ne
doivent pas étre effectués par des enfants si ceux-ci ne
sont pas sous surveillance.

Prévention des dommages en cas de défaillance

Comme tout autre appareil électrique, ce produit peut aussi
tomber en panne suite a une absence de tension ou a un de-
faut technique.

Si un dommage (également dommage consécutif) se produit

en raison de la défaillance du produit, les dispositions sui-

vantes doivent étre prise en particulier selon votre apprécia-
tion:

- Montage d'une alarme en fonction du niveau deau (éventu-
ellement aussi indépendante du réseau électrique) de sorte
que l'alarme puisse étre percue avant l'apparition d'un dom-
mage.

« Controle de I'étanchéite du réservoir collecteur / cuve utili-
sée jusquau bord supérieur avant - toutefois au plus tard- le
montage ou la mise en service du produit.

» Montage de protection anti-retour pour les objets de draina-
ge sur lesquels un dommage peut survenir par I'écoulement
deau usée aprés une défaillance du produit.

« Montage d'un autre produit pouvant compenser la défail-
lance du produit (par ex. poste double).

» Montage d'un groupe de secours.

Etant donné que ces dispositions servent & prévenir ou réduire

les dommages consécutifs a une defaillance du produit, elles

sont obligatoires en tant que disposition du fabricant au méme
titre que les contraintes normatives de la FR EN comme état
de la technique lors de l'utilisation du produit (OLG Francfort/

Main, n°dossier : 2 U 205/11, 15.06.2012).

CONSIGNES DE SECURITE

Ces instructions de service contiennent des informations es-
sentielles a respecter lors de linstallation, de la mise en ser-
vice et de la maintenance.

[l estimpératif que le monteur et I'exploitant/ le personnel qua-
lifié concernés lisent les instructions de service avant le mon-
tage et la mise en service.

Les instructions doivent toujours étre disponibles sur le lieu
d'utilisation de la pompe ou de linstallation.

Le non respect des consignes de sécurité peut entrainer la

perte de tous les droits a réparation du dommage.

Dans ces instructions de service, les consignes de sécurité
sont identifiées de maniére particuliere par des symboles.

A Risque d'ordre général pour les personnes

A Avertissement contre la tension électrique
AVIS! Danger pour la machine et le fonctionnement

Qualification du personnel

Le personnel pour le maniement, la maintenance, linspection
et le montage doit posseder la qualification nécessaire a ce
type de travaux et il doit s'étre suffisamment bien informé par
une étude approfondie des instructions de service.

Domaine de responsabilité, lexploitant doit régler avec préci-
sion la compétence et le contréle du personnel.

Sile personnel ne posséde pasles connaissances nécessaires,
il estimpératif de le former et de l'instruire.

Travailler en étant soucieux de la sécurité

Il est impératif de respecter les consignes de sécurité, les ré-
glements nationaux en vigueur concernant la prévention des
accidents et les prescriptions internes éventuelles de travail,
de service et de sécurité contenus dans ces instructions.

Consignes de sécurité pour I'exploitant/ l'utilisateur

Les directives légales, les reglements locaux et les directives
de sécurité doivent étre respectés.

[l faut exclure les risques dus a I'énergie électrique.

Les fuites de matieres dangereuses a refouler (explosives,
toxigques ou brilantes par exemple) doivent étre évacuées de
telle sorte quelles ne représentent aucun danger pour les per-
sonnes et lenvironnement. Les directives légales en vigueur
sont arespecter.

Consignes de sécurité pour le montage, les travaux d’inspec-
tion et de maintenance

D'une maniere générale, les travaux a effectuer devront I'étre
exclusivement sur une machine a l'arrét. Les pompes ou agré-
gats refoulant des matieres dangereuses pour la santé doivent
étre décontaminés.

Directement apresla fin des travaux, tous les dispositifs de sé-
curité et de protection doivent étre remis en place ou en ser-
vice. Leur efficacité est a contrdler avant la remise en service
et en tenant compte des directives et reglements en vigueur.

Transformation et fabrication de pieces détachées sans
concertation préalable

Une transformation ou une modification de la machine est uni-
guement autorisée aprés consultation du fabricant. Les pieces
détachées dorigine et les accessoires autorisés par le fabricant
servent a la sécurité. L'utilisation dautres pieces peut annuler
la responsabilité quant aux conséquences en résultant.

Formes de service interdites

La sécurité dexploitation de la machine livrée est uniguement
garantie lors d’'une utilisation conforme. Il est absolument in-
terdit de dépasser les valeurs limites indiquées au chapitre «
Caracteéristiques technique «.

Consignes concernant la prévention des accidents

Avant les travaux de montage ou de maintenance, barrer la
zone de travail et contréler le parfait état de l'engin de levage.

Ne jamais travailler seul et utiliser un casque, des lunettes
protectrices et des chaussures de sécurité, ainsi quen cas de
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besoin, une ceinture de sécurité adaptée.

Avant deffectuer des soudures ou d'utiliser des appareils élec-
triques, vérifiez l'absence de risque dexplosion.

Lespersonnestravaillantdans desinfrastructures dassainisse-
ment doivent étre vaccinées contre les agents pathogenes
pouvant éventuellement s'y trouver. D'autre part, veiller scru-
puleusement a l'hygiene, par égard pour votre santé.

Assurez-vous guaucun gaz toxique ne se trouve dans la zone
de travail.

Respectez les reglements concernant la sécurité de travail et
gardez le nécessaire de premier secours a portée de main.

Dans certains cas, la pompe et le produit peuvent étre br(-
lants, il y a alors risque de bralure.

Des régles spéciales entrent en vigueur pour les installations
dans les secteurs a risque d'explosion!

UTILISATION

Plancofix est une pompe d'écoulement au sol qui permet de
refouler les eaux usées domestiques en provenance d'une
douche de plain-pied s'il n'est pas possible d'évacuer I'eau avec
la pente naturelle. Plancofix est directement monté sous la
douche.

Latempérature de I'eau doit étre inférieure a 40°C.

Le dispositif Plancofix ne doit pas étre utilisé en tant que pro-
tection anti-retour ou pour d'autres objets d'évacuation des
eaux usees.

Lors de l'utilisation des pompes, il est nécessaire d'observer
les différentes lois nationales, les directives ainsi que les dis-
positions locales, comme par ex.

- Eaux usées et eaux chargées domestiques(par ex. en
Europe EN 12056)

« Réalisation d'installations a basse tension (par ex. en Alle-
magne VDE 0100)

Il est nécessaire d'observer des directives supplémentaires
(par ex. en Allemagne VDE 0100, partie 701 : salles de bains et
de douche)

Valeur d'émission sonore <70 dB(A)

INSTALLATION ELECTRIQUE

AVIS !Tous les travaux de nature électrique sur le dispositif
Plancofix doivent étre confiés a un électricien confirme.

A AVERTISSEMENT!

Avant chaqueintervention, mettre le dispositif horstension sur
tous les poles (retirer par ex. la fiche de l'alimentation secteur,
actionner l'interrupteur principal ou déclencher le disjoncteur
différentiel) et s'assurer que celui-ci ne puisse pas étre remis
sous tension par d'autres personnes.

AVIS ! Ne jamais mettre lextrémité de cable libre dans l'eau !
['eau qui est susceptible de s'infiltrer peut causer des endom-
magements.

Il est nécessaire de tenir compte, a chaque fois, des normes
envigueur (par ex. EN), des directives spécifiques au pays (par
ex. VDE)ainsi que des directives de I'opérateur local du réseau
d'alimentation.

Observer la tension de service (cf. plague signalétique) ! La
pompe doit uniguement étre connectée a des circuits élec-
triques installés de fagon réglementaire qui sont protégés par
un fusible a action retardée de 10 A minimum ainsi que par un
disjoncteur différentiel (30 mA).

La pompe est équipée d'un thermostat a enroulement qui ar-
réte la pompe en cas de températures élevées non autorisées
avant que celle-ci ne puisse étre endommagée. Des tempéra-
tures élevées non autorisées peuvent étre notamment cau-
sées par une marche a sec ou une surcharge mécanique ou
électrique.

MONTAGE

Plancofix est intégralement encastré dans le sol. En cas de
maintenance, l'acces se fait par le couvercle (modéle avec car-
relage ou optique acierinox).

Pourle collecteur, il est nécessaire de réaliser un évidement de
40 x 40 cm avec une profondeur suffisante.

AVIS ! Veuillez-vous assurer que le revétement en béton soit
suffisamment épais et que la réalisation d'un évidement soit
statiquement possible.

Il est nécessaire de réaliser des conduits pour la conduite de re-
foulement et l'alimentation electrique : sortie de la conduite de
refoulement avec filetage intérieur 1", gaine pour cables 3/4".
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Montage a c6té de la douche

Plancofix: A =max. 100 cm

Plancofix plus: A = max. 50 cm

Plancofix Plus

L7663

[l'est tout aussi possible de monter la pompe Plancofix devant
ou a coté de la douche. La douche est ensuite connectée a la
tubulure d'entrée latérale a l'aide d'un manchon DN50.

Veuillez utiliser le capuchon en caoutchouc (Plancofix plus)
fourni pour réduire les odeurs.

Avis ! Lors d'un montage a I'extérieur de la douche, il est né-
cessaire d'utiliser le couvercle carrelé. Lutilisation de la grille
d'écoulement pourrait entrainer une évacuation insuffisante
de l'eau.

Mise en place du collecteur
Avis ! Les protections latérales et supérieures doivent étre
placées sur le dispositif Plancofix.

1. Visser les quatre pieds.
2. Ajustez les pieds jusqu'a ce que le dispositif Plancofix soit

bien horizontal ainsi qu'a la hauteur souhaitée dans I'évide-
ment réalisé a cet effet.

3. La protection latérale reste sur le collecteur afin d'obtenir
une meilleure isolation acoustique.

4. Remarque ! Les matériaux autorisés pour la conduite de
refoulement sont les suivants : PVC (DIN8062), PE-HD
(DIN8074) et PP(DIN8Q77).

Avis ! Lors du branchement de la conduite de refoulement
auraccord, ne pas utiliser de chanvre comme produit
d'étancheité mais entourer au maximum 6 fois de bande
Téflon.

Insonorisez la conduite de refoulement, connectez-la
auraccordavec un filetage intérieur de 1” et dirigez-la
jusgu’au tuyau de descente le plus proche.

Avis ! Serrezleraccord utilisé avec prudence afin de ne
pasl'endommager.

5. Sila conduite de refoulement est posée a I'horizontale, le
point de déversement dans le tuyau de descente doit se si-
tuerau moins 25 cm au-dessus du Plancofix.

]

467114-00 D

Marche d'essai

Lesbruits de moteur survenant lors du démarrage de l'installa-
tion ne doivent pas vous préoccuper, cela est normal avec les
moteurs synchrones.

AVIS ! || est nécessaire de réaliser une marche dessai avant de
poser la chape de ciment.

Versez de I'eau par le haut au-dessus de I'ecoulement au sol et
faites fonctionner plusieurs fois la pompe Plancofix. Observez
a cet effet la présence d'éventuelles fuites au niveau de l'arri-
vée et de la conduite de refoulement. Toute intervention ulte-
rieure implique des frais considérables.

Remplissage
AVIS ! Pour garantir la bonne position pendant le remplis-
sage, il faut alourdir le Plancofix.

Vous pouvez maintenant réaliser la chape de ciment.

Une foislachape de ciment durcie, laprochaine étape consiste
a coller le joint d'étanchéité de forme carrée sur les bandes
d'étancheité intégrees, ce joint étant inclus dans la livraison.
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S'ensuit alors une étanchéification a couche mince réalisée
surplace et le sol peut finalement étre carrelé.

Assainissement secondaire
Encequiconcernel'assainissement secondaire, il est possible
de percer des trous (@ 5 mm)au-dessus de la natte d'étanchéi-
té.

Information

Veuillez consulterlafiche "Nattes d'étanchéité"de I'association
des professionnels allemands du carrelage de la fédération al-
lemande du batiment (ZDB) pour obtenir des informations sur
les produits d'étanchéité et les colles.

Les tolérances de hauteur des différents carreaux peuvent
étre equilibrées avec les vis en plastique sous les élements de
couvercle.

Pour des raisons esthetiques, les revétements de chants joints
peuvent étre posés.

47963-00

Les deux éléments de couvercle en optique acier inox (a)
peuvent également étre entierement carrelés(b). Pour ce faire,
il suffit de tournerI'élément le plus grand et d'utiliser I'¢lément
le plus petit sans I'écoulement au sol.

Q

AVIS ! La fente périphérique ne doit pas étre étanchée vers
lintérieur

MAINTENANCE

A AVERTISSEMENT !

Avant chaque intervention, mettre le Plancofix hors tension et
s'assurer qu'il ne peut pas étre remis sous tension par d'autres
personnes.

Linstallation fonctionne en majeure partie sans entretien. Il
faut toutefois nettoyer toutes les 2 a 3 semaines l'intérieur du
collecteur pour éliminer les résidus de savon. Pour ce faire,
veuillez tout simplement lever le couvercle vers le haut et vous
pouvez ensuite nettoyer l'intérieur du collecteur avec pru-
dence.

AVIS ! Ne pas utiliser de nettoyants agressifs pour tuyaux !

En cas dobstruction du systeme hydraulique, tirez la fixation
rouge vers le haut. Dévissez ensuite le systéme hydraulique avec
précaution et retirez-le. Une fois le nettoyage terming, veillez,
lors du remontage, au bon positionnement du clapet anti-retour
et des deux joints d'étanchéité. Pour finir, remettez la fixation
rouge.
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U hebt een product van JUNG PUMPEN gekocht en daarmee
kwaliteit en vermogen aangeschaft. Zorg dat dit vermogen
tot zijn recht komt door een installatie volgens de voor-
schriften, zodat ons product zijn taak tot volle tevredenheid
kan uitvoeren. Denk eraan dat schade als gevolg van one-
igenlijk gebruik van invioed kan zijn op de garantie. Neem
daarom de instructies in de gebruikshandleiding in acht!

Dit toestel kan door kinderen van 8 jaar en ouder alsook door
personen met verminderde fysische, sensarische of menta-
le vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt
worden, wanneer hierop toegezien wordt of indien zij onder-
richt werden over het veilige gebruik van het toestel en zij de
hieruit resulterende gevaren verstaan. Kinderen mogen niet
met het toestel spelen. Reiniging en gebruiksonderhoud mo-
gen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

Schadepreventie bij uitval

Zoals elk ander elektrisch apparaat kan ook dit product door ont-
brekende netspanning of een technisch mankement uitvallen.

Als u door het uitvallen van het product schade (met inbegrip
van gevolgschade) kunt oplopen, moet u in het bijzonder de
volgende voorzorgsmaatregelen treffen:

- Installatie van een waterpeilafhankelijk (onder bepaalde
omstandigheden ook ktriciteitsnetonafhankelijk) alarmsys-
teem, zodat het alarm nog voor het optreden van de schade
kan worden waargenomen.

« Controle van het gebruikte verzamelreservoir/de schacht
tot aan de bovenrand op lekkage voorafgaande aan -uiterlijk
echter tijdens- de installatie of ingebruikname van het pro-
duct.

- Installatie van terugstuwbeveiligingen voor afwateringsob-
jecten die na uitval van het product door vrijkomend afval-
water beschadigd kunnen raken.

« Installatie van een ander product dat het uitvallen van het
product kan opvangen (bijv. een dubbel systeem).

« Installatie van een noodstroomaggregaat.

Aangezien deze voorzorgsmaatregelen ertoe dienen om ge-
volgschade te voorkomen of tot een minimum te beperken als
het product uitvalt, moeten ze als richtlijn van de fabrikant -
analoog aan de normatieve specificaties van DIN EN als stand
van de techniek - verplicht in acht worden genomen bij het

gebruik van het product (OLG Frankfurt/Main, Az. (reg.nr.): 2 U

205/11,15.06.2012).

VEILIGHEIDSTIPS

Deze handleiding bevat basisinformatie die bij installatie, be-
diening en onderhoud in acht moet worden genomen. Het is
belangrijk ervoor te zorgen dat deze handleiding voorafgaan-
de aan de installatie en ingebruikname door de monteur en
het verantwoordelijke personeel/eigenaar wordt gelezen. De
handleiding moet steeds beschikbaar zijn op de plaats waar de
pomp of de installatie zich bevindt.

Bij het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan de aan-
spraak op schadervergoeding vervallen.

In deze handleiding zijn de veiligheidsinstructie extra aange-
geven met symbolen. Het niet opvolgen kan tot gevaarlijke si-
tuaties leiden.

A Algemeen gevaar voor personen

A Waarschuwing voor elektrische spanning
LET OP! Gevaar voor machine en functioneren
Personeelskwalificatie

Het personeel voor bediening, onderhoud, inspectie en monta-
ge moet gekwalificeerd zijn voor dit werk en zichzelf door een
grondige bestudering van de handleiding voldoende geinfor-
meerd. Verantwoordelijkheidsgebied, competentie en toezicht
op het personeel moeten goed geregeld door de eigenaar. Als
het personeel niet over de nodige kennis beschikt, dan moet
het worden opgeleid en geinstrueerd.

Veilig werken

De veiligheidsinstructies in deze gebruikshandleiding, de be-
staande nationale regelgeving voor de preventie van onge-
vallen, evenals interne arbeids-, gebruiks- en veiligheidsvoor-
schriften moeten in acht worden genomen.

Veiligheidsinstructies voor de gebruiker/eigenaar

Er moet worden voldaan aan wettelijke eisen, lokale regelge-
ving en veiligheidseisen.
Risico's door elektrische energie moeten worden uitgesloten.

Gemorste gevaarlijke afvoerproducten (bijv. explosief, giftig,
heet) moet zodanig worden verwijderd dat er geen gevaar op-
treedt voor mens en milieu. De wettelijke bepalingen moetenin
acht worden genomen.

Veiligheidsinstructies voor montage, inspectie en onder-
houdswerkzaamheden

In principe moeten werkzaamheden aan de machine alleen wor-
den uitgevoerd bij stilstand. Pompen of aggregaten die stoffen
afvoeren die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, moeten worden
ontsmet.

Onmiddellijk na de voltooiing van de werkzaamheden moeten
alle veiligheids- en beschermingsvoorzieningen weer worden
geinstalleerd of in werking gezet. Hun functioneren moet voor-
afgaande aan de ingebruikname worden gecontroleerd con-
form de geldende regels en voorschriften.

Eigenmachtige modificaties en vervaardiging van onderdelen

Wijziging of aanpassing van de machine is alleen toegestaan na
overleg met de fabrikant. Originele reserveonderdelen en ac-
cessoires door de fabrikant zijn er voor de veiligheid. Het ge-
bruik van andere onderdelen kan de aansprakelijkheid voor de
gevolgen daarvan teniet doen.

Oneigenlijk gebruik

De betrouwbaarheid van de geleverde machine wordt alleen
gegarandeerd bij juist gebruik. De aangegeven grenswaarden
in het hoofdstuk "Technische gegevens" mogen in geen enkel
geval worden overschreden.

Aanwijzingen voor het voorkomen van ongevallen

Voorafgaande aan montage- of onderhoudswerkzaamheden
zet u de werkruimte af en controleert u het hijstoestel op on-
berispelijke werking.

Werk nooit alleen en gebruik een helm, een veiligheidsbril en
veiligheidsschoenen en indien nodig een geschikt veiligheids-
harnas.

Voordat u gaat lassen of elektrische apparatuur gaat gebrui-
ken, moet u controleren of er geen explosiegevaar bestaat.

Wanneer mensen in afvalwaterinstallaties werken, moeten zij
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worden ingeént tegen mogelijk daar aanwezige ziektekiemen.
Let vanwege uw gezondheid ook heel goed op de hygiéne.

Zorg ervoor dat er geen giftige gassen in de werkruimte aan-
wezig zijn.

Neem de regels van de arbeidsinspectie in acht en zorg dat er
eerste-hulpmateriaal beschikbaar is.

In sommige gevallen kunnen pompen en het af te voeren mate-
riaal heet zijn, dan bestaat er kans op verbranding.

Voor installatie in explosiegevaarlijke gedeeltes zijn bijzondere
voorschriften van toepassing!

GEBRUIK

De Plancofix is een vloerafvoerpomp voor transport van grijs
water uit een huishoudelijke douche op vloerniveau, wanneer
deze niet via een helling naar de riolering kan geleid worden. De
Plancofix wordt direct onder de douche geplaatst.

Het douchewater mag max. een temperatuur van 40° C heb-
ben.

De Plancofix mag niet als terugstuwingsbeveiliging gebruikt
worden of andere rioleringsvoorwerpen verwerken.

Bij gebruik van de pompen moeten de respectievelijke nationa-
len wetgevingen, voorschriften, alsook plaatselijke bepalingen
nageleefd worden, zoals bv.

- Huishoudelijk vuil- en afvalwater (bv. in Europa EN 12056)

- Oprichten van laagspanningsinstallaties (bv. in Duitsland
VDE 0100)

Verdere voorschriften dienen nageleefd te worden(bv. in Duits-
land VDE 0100, deel 701: Bad- en doucheruimten)

Geluidsemissiewaarde < 70 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

LET OP! Uitsluitend een elektrovakman mag aan de Plancofix
elektrische werkzaamheden uitvoeren.

A WAARSCHUWING!

Voor elke werkzaamheid de installatie aan alle polen span-
ningsvrij schakelen (bv. stroomnetstekker uittrekken, hoofd-
schakelaar indrukken of Fl-veiligheidsschakelaar in werking
zetten) en zich verzekeren dat de installatie niet door andere
personen opnieuw onder spanning kan gezet worden.

LET OP! Vrij leidingsuiteinde nooit in water leggen! Eventueel
indringend water kan tot storingen leiden.

De respectievelijk geldende normen (bv. EN), landspecifieke
voorschriften (bv. VDE) alsook de voorschriften van de plaat-
selijke stroomvoorzieningsexploitant dienen nageleefd te wor-
den.

Bedrijfsspanning in acht nemen (zie typeplaatje)! De pomp
mag uitsluitend aan volgens de voorschriften geinstalleerde
stroomcircuits aangesloten worden, die met minstens 10 A
(trage) en een Fl-veiligheidsschakelaar (30 mA) beveiligd zijn.

De pomp is met een wikkelingsthermostaat uitgerust, die bij
ontoelaatbaar hoge temperaturen de pomp afschakelt voor-
aeer deze schade kan oplopen. Ontoelaatbaar hoge tempera-
turen kunnen bv, het gevolg van drooglopen of mechanische
resp. elektrische overbelasting zijn.

MONTAGE

De Plancofix wordt compleet in de vloer gemonteerd. De toe-
gang in geval van onderhoud gebeurt via het deksel (betegeld
of in roestvrijstaal optiek).

Voor het reservoir moet een bak van 40 x 40 cm worden ver-
vaardigd die een voldoende diepte bezit.

Let op! Vergewis u ervan dat een voldoende sterke betondek-
king voorhanden is en de instulping statisch mogelijk is.

Voor persleiding en stroomvoorziening moeten kanalen ge-
trokken worden, persleidingsafgang 1" BS, kabelbuis 3/4".

Inbouw naast de douche

A =max. 100 cm

Plancofix:

Plancofix plus: A = max. 50 cm

Plancofix
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Plancofix Plus

L7643

De Plancofix kan ook voor of naast de douche ingebouwd wor-
den. De douche wordt dan met een mof DN50 aan één van de
zijdelingse toevoersteunen aangesloten.

Om geurvorming tegen te gaan, de meegeleverde rubberen
flap (Plancofix plus) gebruiken.

LET OP! Bij installatie buiten de douche moet de vervloeiende
afdekking worden gebruikt. Bij gebruik van het afvoerrooster
kan er wat water uit komen.

Resevoir plaatsen
LET OP! De beschermingsafdekkingen aan de zijkant en bo-
venaan moeten op de Plancofix zitten.

1. Deviervoeten aanschroeven.

2. Justeer de voeten zo lang tot de Plancofix horizontaal en op
de passende hoogte in de voorbereide instulping staat.

3. Om de geluidsoverdracht te verminderen, blijft de geluids-
bescherming aan de zijkant op het reservair zitten.

4. Aanwijzing. Als materiaal voor de persleiding zijn toegela-
ten: PVC(DIN8062), PE-HD(DIN8074)en PP (DIN8077).
Let op! Bij de aansluiting van de persleiding aan de steu-
nen geen hennep gebruiken, doch max. 6 omwentelingen
teflonband.
Persleiding akoestisch isoleren aan de steunen met 1"
binnenschroefdraad aansluiten en naar de volgende valbuis
leiden.
Let op! Gebruikte fitting voorzichtig aantrekken zodat de
steun niet beschadigd wordt.

5. Wordt de drukleiding horizontaal gelegd, dan moet de over-
gang in de valpijp zich tenminste 25 cm boven de Plancofix
bevinden.

%
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Proefdraaien
Over motorgeluiden bij het starten dient u zich geen zorgen te
maken, deze zijn bij synchroonmotoren normaal.

LET OP! Vooraleer de estrich ingebracht wordt moet een pro-
efdraaiing gebeuren. Vul bovenaan via de vloerafvoer water in
en laat de Plancofix meermaals afpompen. Let op ondichte
plaatsen bij toevoer en persleiding. Ingrepen op een later tijd-
stip betekenen een aanzienlijke inspanning.

Vullen

LET OP! Om de plaats tijdens het opvullen te behouden, moet
de Plancofix worden verzwaard.

Het volledige bereik kan nu in de estrich ingevuld worden.

Na de estrich afgebonden is wordt de meegeleverde vierhoe-
kige afdichting op de geintegreerde dichtstroken gekleefd. Na
een extra bouwzijdige dunne beddingsafdichting kan betegeld
worden.

Secundaire afwatering

Voor de secundaire afwatering kunnen rondom boven de af-
dichtband gaten (@ 5mm)in de rand worden geboord.

Aanwijzingen voor afdichtingsstoffen en kleefmiddelen vindt u
in de merkfiche "Verbindingsafdichtingen" van het vakverbond
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van de Duitse tegelindustrie in het Zentralverband des Deut-
schen Baugewerbes (ZDB).

Hoogteverschillen van afzonderlijke tegels kunnen met de
kunststof schroeven onder de dekelementen worden gecom-
penseerd.

Om optische redenen, kunnen de meegeleverde randafdekkin-
gen geplaatst worden.

47963-00

De beide dekselelementen in roestvrijstaal optiek (a) kunnen
ook volledig betegeld worden (b). Hiervoor wordt het grotere
element eenvoudigweg omgedraaid en het kleinere element
zonder vloerafvoer gebruikt.

Q

LET OP! De rondlopende gleuf mag niet naar binnen worden
afgedicht.

ONDERHOUD

A WAARSCHUWING!

Voorafgaande aan werkzaamheden aan de Plancofix de stek-
ker uit het stopcontact trekken en ervoor zorgen dat de Plan-
cofix door andere personen niet opnieuw onder spanning kan
worden gezet.

Het systeem is nagenoeg onderhoudsvrij. Toch moet het in-
wendige van het reservoir om de 2-3 weken worden ontdaan
van zeepresten. Hiervoor hoeft u alleen het deksel op te tillen
en u kunt dan voorzichtig het binnenste met een kwastje of
borstel schoonmaken.

LET OP! Geen aggressieve buizenreiniger gebruiken!

Indien de hydrauliek verstopt is, trek de rode fixering naar bo-
ven toe uit. Dan maakt u voorzichtig de hydrauliek los en neemt
u deze uit. Na de reiniging er bij het opnieuw inbouwen op let-
ten dat de terugslagklep en de beide afdichtingen correct zit-
ten. Tenslotte wordt de rode fixering opnieuw geplaatst.
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Avete acquistato un prodotto JUNG PUMPEN di elevate pres-
tazioni e qualita. Eseguire un'installazione conforme alle
istruzioni operative per garantire che il nostro prodotto ris-
pecchi pienamente le aspettative dellacquisto. | danni cau-
sati da un uso non conforme invalidano la garanzia. Osser-
vare quindi le indicazioni delle istruzioni di funzionamento!

Il presente apparecchio puo essere utilizzato da bambini a
partire da 8 anni e da persone con disabilita fisiche, sen-
soriali 0 mentali 0 carenza di esperienza e conoscenze, se
sottoposti alla supervisione o sono state istruite sulluso
dell'apparecchio e ne hanno compreso i pericoli risultanti. Ai
bambini non e consentito giocare con l'apparecchio. La pu-
lizia e la manutenzione dell'utente non puo essere esequita
da bambini senza supervisione.

Prevenzione dei danni in caso di guasto

Come ogni altro apparecchio elettronico, anche questo prodot-
to subisce la tensione di rete errata o altri difetti tecnici.

Qualora il malfunzionamento del prodotto possa causare un
danno (anche indiretto), & necessario mettere in atto partico-
lari misure preventive in base alle proprie valutazioni:

« Installazione di un sistema di allarme legato al livello
dellacqua (a seconda delle condizioni anche indipendente
dalla rete)in modo che lallarme si attivi prima del verificarsi
diun danno.

- Verifica della tenuta del serbatoio di raccolta / pozzetto fino
al bordo superiore prima - o al piu tardi durante - il montag-
gio e/o la messa in funzione del prodotto.

- Installazione di protezioni dal ristagno per gli elementi di
scarico neiquali puo verificarsi un danno dovuto alla fuorius-
cita di acqua di scarico dopo un malfunzionamento.

« Installazione di un ulteriore prodotto, che possa compensa-
re il malfunzionamento del prodotto (es. impianto doppio).

« Installazione di un apparecchio di corrente demergenza

Dato che queste misure preventive servono ad evitare e/o ri-
durre al minimo i danni indiretti in caso di malfunzionamento
del prodotto, devono essere obbligatoriamente rispettate
come istruzioni del produttore durante ['utilizzo del prodotto, in
maniera analoga alle indicazioni normative della norma DIN EN
come stato della tecnica(OLG Frankfurt/Main, Az.: 2 U 205/11,
15.06.2012).

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Le presenti istruzioni di funzionamento contengono infor-
mazioni di base da rispettare in fase di installazione, funzio-
namento e manutenzione. E importante che le istruzioni di
funzionamento vengano lette dallinstallatore e dal personale
specializzato/gestore prima del montaggio e della messa in
funzione. Le istruzioni devono essere sempre disponibili sul
luogo di impiego della pompa e dellimpianto.

[I'non rispetto delle indicazioni di sicurezza puo causare la per-
dita di eventuali diritti di risarcimento danni.

Nelle presenti istruzioni di funzionamento le indicazioni di
sicurezza sono contrassegnate con determinati simboli.
L'inosservanza pu0 essere pericolosa.

A Pericolo generico per le persone
A Pericolo tensione elettrica

Avviso! Pericolo per macchinari e funzionamento

Qualificazione del personale

Il personale per l'uso, la manutenzione, Iispezione e il mon-
taggio deve presentare un livello di qualifica conforme e deve
essersi informato studiando esaustivamente le istruzioni di
funzionamento. Le aree di responsabilita, competenza e il
monitoraggio del personale devono essere regolamentate
in modo preciso dal gestore. Se il personale non dispone del
giusto grado di conoscenze richieste, e necessario provvedere
allistruzione e alla formazione dello stesso.

Operazioni in consapevolezza della sicurezza

Rispettare le indicazioni di sicurezza presenti nelle istruzioni di
funzionamento, le normative in vigore a livello nazionale sulla
prevenzione degli infortuni, nonché eventuali normative sul la-
voro, funzionamento e sulla sicurezza.

Indicazioni di sicurezza per il gestore/utente

Le disposizioniin vigore, le normative locali e le disposizioni in
materia di sicurezza devono essere rispettate.
Eliminare i pericoli dovuti allenergia elettrica.
Le perdite di liquidi pompati pericolosi(ad es. liquidi esplosivi,
velenosi, bollenti) devono essere gestite in modo che non co-

stituiscano un pericolo per le persone o per lambiente. Osser-
vare le norme in vigore.

Indicazioni di sicurezza per le operazioni di montaggio,
ispezione e manutenzione

In linea di principio si devono eseguire operazioni solo a mac-
china spenta. Le pompe 0 igruppi che pompano sostanze peri-
colose per la salute devono essere decontaminati.

Subito dopo il termine delle operazioni si devono reinstallare
e rimettere in funzione tutti i dispositivi di sicurezza e prote-
zione. La loro efficienza deve essere controllata prima della
rimessa in esercizio, in ottemperanza alle attuali norme e dis-
posizioni in materia.

Modifiche autonome e produzione dei pezzi di ricambio

Le modifiche alla macchina sono consentite solo in accordo
con il produttore. | pezzi di ricambio originali e gli accessori au-
torizzati dal produttore garantiscono la sicurezza. L'uso di altri
pezzi puo invalidare la responsabilita per le conseguenze che
ne dovessero derivare.

Modalita di funzionamento non consentite

La sicurezza di funzionamento della macchina acquistata e
garantita solo da un utilizzo conforme alle disposizioni. | valo-
ri limite indicati nel capitolo “Specifiche tecniche” non devono
essere superatiin nessun caso.

Indicazioni per la prevenzione degli incidenti

Prima di eseguire operazioni di montaggio o manutenzione, bl-
occare l'area di lavoro e verificare che il sollevatore funzioniin
moado irreprensibile.

Non eseguire mai lavori da soli; utilizzare sempre casco e oc-
chiali di protezione e scarpe di sicurezza, nonché, se necessa-
rio, imbracatura di sicurezza idonea.

Prima di esequire saldature o utilizzare dispositivi elettrici,
controllare che non ci siano pericoli di esplosione.
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Se nellimpianto per acque cariche lavorano persone, queste
devono essere vaccinate contro eventuali agenti patogeni pre-
senti nellarea dilavoro. Prestare Avviso alla pulizia e alla salute.

Accertarsi che nellarea dilavoro non siano presenti gas velenosi.

Osservare le normative sulla sicurezza del lavoro e tenere a
disposizione il kit di primo soccorso.

In alcuni casi la pompa e il mezzo potrebbero essere incande-
scenti, pericolo di ustioni.

Per il montaggio in aree a rischio di esplosione sono valide
specifiche normative.

USO

LLaPlancofix & unapompadiscarico a pavimento peril pompag-
gio di acque grigie da una doccia domestica a livello del suolo,
se questa non puo essere drenata con una pendenza. La Plan-
cofix viene installata direttamente sotto la doccia.

L'acqua della doccia pud avere una temperatura max. di 40° C.

La Plancofix non puo essere installata come protezione dal ris-
tagno o smaltire altri oggetti di drenaggio.

Per l'uso delle pompe si devono rispettare le relative leggi, nor-
mative nazionali e le direttive locali, ad es.

. Acqua sporca e di scarico domestiche (ad es. in Europa EN
12056)

- Realizzazione di impianti elettrici a bassa tensione (ad es. in
Germania VDE 0100)

Sidevono rispettare le altre normative (ad es. in Germania VDE
0100, parte 701: bagno e camera doccia)

Valore di emissione delle rumorosita <70 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

AVVISO! Solo un elettricista esperto pud esequire gliinterventi
elettrici alla Plancofix.

A AVVERTENZA!

Prima di qualsiasi lavoro staccare la tensione di tutti i poli
allimpianto (ad es. staccare la spina, premere linterruttore
principale o attivare l'interruttore di protezione Fl) e accertarsi
che l'impianto non possa essere messo sotto tensione da altre
persone.

AVVISO! Non immergere mai l'estremita libera del cavo
nell'acqua! L'infiltrazione di acqua pu0 causare danni.

Rispettare le norme valide (ad es. EN), le direttive nazionali(ad
es. VDE) e le normative delle compagnie di fornitura elettrica
locali.

Rispettare la tensione d'esercizio (vedere targhetta identifica-
tiva)! La pompa puo essere collegata solo a circuiti elettrici a
norma, che siano protette con almeno 10 A (inerte) e un inter-
ruttore FI(30 mA).

La pompa e dotata di un termostato di avvolgimento che di-
sattiva la pompa in caso di temperature eccessive, prima che
si verifichino danni. Le elevate temperature non consentite
possono causare ad es. un funzionamento a secco o un sov-
raccarico meccanico o elettrico.

MONTAGGIO

La Plancofix viene completamente incassata nel pavimento.
['accesso in caso di manutenzione avviene tramite il coperchio
(piastrellato o con finitura in acciaio inox).

Per il serbatoio si deve creare un bacino di 40 x 40 cm, con una
profondita sufficiente.
AVVISO! Accertarsi che vi sia uno spessore sufficiente della

copertura in calcestruzzo e che il bacino sia possibile statica-
mente.

Per la linea di mandata e l'alimentazione di corrente si devono
creare dei canali, lo scarico della linea di mandata 1" IG, tubo
per cavi 3/4".

Installazione vicino alla doccia

A =max. 100 cm

Plancofix:

Plancofix plus: A = max. 50 cm

Plancofix
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Plancofix Plus

L7643

La Plancofix pud anche essere installata davanti o vicino alla
doccia. La doccia viene collegata con un manicotto DN50 ad
uno degli afflussi laterali.

Per ridurre gli odori, installare il tappo in gomma fornito (Plan-
cofix plus).

AVVISO! In caso d'installazione allesterno della doccia, si deve
utilizzare la copertura piastrellabile. In caso di uso di griglia di
scarico si puo verificare un'uscita di acqua troppo bassa.

Installare il serbatoio

AVVISO! Le coperture di protezione laterali e superiori devono
poggiare sulla Plancofix.

1. Avvitare i quattro piedi angolare.

2. Regolare i piedifinché la Plancofix non e orizzontale e all'al-
tezza giusta nel bacino predisposto.

3. Per ridurre la trasmissione sonora, utilizzare la copertura
protettiva laterale del serbatoio.

4. Avviso. | materiali consentiti per la linea di mandata sono:
PVC (DIN8062), PE-HD (DIN 8074)e PP (DIN 8077).
Avviso! In fase di collegamento della linea di mandata alle
bocche non utilizzare la canapa come mezzo di tenuta,
bensi 6 giri di nastro teflon.
Isolare acusticamente la linea di mandata, collegarla alla
bocca con filettaturainterna da 1" e condurre alla condotta
di caduta successiva.
Avviso! Stringere il raccordo utilizzato con cautela, affin-
ché labocca non venga danneggiata.

5. Selalinea di mandata viene installata orizzontalmente, il

punto di trasmissione al tubo di discesa deve trovarsi ad
almeno 25 cm al di sopra del Plancofix.

%
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Prova di funzionamento

Non preoccuparsi in caso di rumorosita del motore all'avvio, €
normale con i motori sincroni.

AVVISO! Prima di creare il massetto, si deve svolgere una pro-
va di funzionamento. Riempire d'acqua fino a oltre lo scarico
a pavimento e far si che la Plancofix pompi piu volte. Presta-
re Avviso ai punti di assenza di tenuta all'afflusso e alla linea
di mandata. Gli interventi successiviimplicano costi notevoli.

Riempimento

AVVISO! Per fissare il posizionamento durante il riempimento,
il Plancofix deve essere appesantito.

Ora & possibile riempire l'intera area.

Dopo che il massetto si & asciugato, viene incollata la guar-
nizione quadrangolare sulla striscia di tenuta integrata. Dopo
un ulteriore isolamento a giunto sottile del cliente e possibile
piastrellare.

Drenaggio secondario

Peril drenaggio secondario & possibile eseguire dei fori(@ 5mm)
sulla circonferenza del bordo all'esterno del binario isolante.

Avviso! Sui materiali ditenuta e i collanti sono presentinel fog-
lioillustrativo "Isolamenti compositi" dellAssociazione Tedesca
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delle piastrelle nellAssociazione Centrale Edile Tedesca(ZDB).

Le tolleranze di altezza delle singole piastrelle possono essere
compensate con viti in plastica sotto gli elementi di copertura.

Per motivi estetici applicare le coperture dei bordi fornite.

47963-00

| due elementi di copertura con finiture in acciaio inox (a) pos-
sono anche essere completamente piastrellati (b). A tal fine
viene semplicemente ruotato I'elemento pit grande e utilizzato
quello piu piccolo senza scarico a pavimento.

QO

AVVISO! La fessura perimetrale non deve essere isolata verso
linterno.

MANUTENZIONE

A AVVERTENZA!

Prima di qualsiasi lavoro staccare il Plancofix dalla rete e veri-
ficare che altre persone non possano rimetterli sotto tensione.

L'impianto non necessita di alcuna manutenzione. Tuttavia la
camerainterna del serbatoio deve essere liberata dai residui di
sapone ogni 2-3 settimane. A tal fine basta sollevare la coper-
tura e pulire con cautela l'interno con un pennello e la spazzola.

AVVISO! Non utilizzare detergenti aggressivi per tubi!

Se limpianto idraulico si dovesse intasare, estrarre il fissaggio
rosso verso l'alto. Quindi allentare il sistema idraulico e rimuo-
verlo. Dopo la pulizia, in fase di reinstallazione, verificare che la
valvola di non ritorno e le due guarnizioni siano installate cor-
rettamente. Al termine installare il fissaggio rosso.
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Zakupili Panstwo produkt JUNG PUMPEN, przez co rowniez
jakoSC 1 wydajnosc. Prosimy zapewni¢ sobie efektywnosc
dziatania poprzez przepisowe zainstalowanie produktu, aby
jego uzytkownik byt z niego w petni zadowolony. Prosimy
mieC na wzgledzie, ze w wyniku niewtasciwego obchodze-
nia sie z produktem moze dojs¢ do utraty uprawnien gwa-
rancyjnych. Prosimy zatem o przestrzeganie wskazowek z
instrukcji obstugi.

Urza dzenie to mogg uzywac dzieci od 8 roku zycia oraz 0so-
by o uposledzeniu fizycznym, sensorycznym lub umystowym
lub o niklym doswiadczeniu i wiedzy tylko wtedy, gdy beda
to czynic pod nadzorem lub zostaty poinstruowane o bezpie-
cznym uzytkowaniu urza dzenia i zrozumiejg zagrozenia od
niego ptyng ce. Zabrania sie dzieciom bawi¢ urza dzeniem.
Czyszczenia i serwisowania eksploatacyjnego nie wolno

dokonywac dzieciom bez nadzoru.
Unikniecie szkod przy awarii

Urzadzenie to, tak jak kazde urzadzenie elektryczne moze ulec

uszkodzeniu na skutek podtaczenia do niewtasciwego zrédta

pradu.

Jezeli w wyniku awarii produktu moze wystgpi¢ uszkodzenie
(takze szkody nastepcze), powinni Panstwo w szczegolnosci
podja ¢ nastepujace dziatania zapobiegawcze:

- montaz instalacji alarmowej zaleznej od poziomu wody (w ra-
zie potrzeby niezaleznej od sieci elektrycznej), aby mozliwe
byto uruchomienie alarmu przed wystapieniem szkody.

« sprawdzenie stosowanego zbiornika kolektorowego / studzi-
enki pod katem szczelnosci do gornej krawedzi przed , jed-
nak najpdzniej podczas montazu lub uruchomienia produktu.

« montaz zabezpieczen przed cofka dla takich urzadzen ska-
nalizowanych, przy ktérych w wyniku wyptyniecia sciekow
po wystapieniu awarii urzgdzenia moze dojs¢ do powstania
szkody.

« montaz dodatkowego urzgdzenia, ktdére moze zapobiec
awarii produktu (np. uktad dwupompowy).

« montaz agregatu pragdotwarczego.
Poniewaz dziatania zapobiegawcze stuzg temu, aby unikng¢
lub zminimalizowa¢ szkody nastepcze w razie awarii produktu,
nalezy ich bezwzglednie przestrzega¢ podczas uzytkowania
produktu jako wytycznych producenta, analogicznie do przepi-
séw norm DIN EN jako stanu techniki (OLG Frankfurt nad Me-
nem, Az.: 2 U 205/11, 15.06.2012).

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Niniejsza instrukcja bezpieczenstwa zawiera podstawowe in-
formacje, ktorych nalezy przestrzegac podczas instalowania,
eksploatacji i serwisowania. Waznym jest, aby jeszcze przed
rozruchem instrukcje tg przeczytali monterzy oraz pracowni-
cy merytoryczni oraz sam uzytkownik. Instrukcja powinna byc¢
przechowywana w dostepnym miejscu i na state przy samej in-

stalacji.

Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczenstwa moze doprowa-
dzi¢ do utraty uprawnien gwarancyjnych i praw do roszczen
odszkodowawczych.

W niniejszym opracowaniu instrukcje bezpieczenstwa znako-
wane sg w sposéb szczegolny. Ich ignorowanie moze powodo-
wac wystgpienie zagrozenia.

A Ogdlne zagrozenie dla osob

A Ostrzezenie przed napieciem elek trycznym

Notyfikacja! Zagrozenie dla maszyny ijej dziatania

Kwalifikacje personelu

Personel obstugi, serwisu, inspekcji i montazu powinien wyka-
zywac sie odpowiednimi kwalifikacjami i poprzez samodzielna
analize instrukcji zdoby¢ potrzebne informacje. Zakres od-
powiedzialnosci i kompetencje oraz nadzdr nad personelem
powinien zosta¢ doktadnie ustalony przez Uzytkownika. Jesli
personel nie posiada stosownej wiedzy, wtedy nalezy przepro-
wadzi¢ odpowiednie szkolenia.

Praca ze $wiadomoscia zagrozen
Nalezy przestrzega¢ podanych w niniejszym opracowaniu in-

strukcji bezpieczenstwa, aktualnych krajowych przepisow BHP
oraz wewnatrzzaktadowych przepisow pracy, eksploatacji i

bezpieczenstwa.

Instrukcje bezpieczenstwa dla Uzytkownika/ operatora

Nalezy przestrzega¢ postanowien miejscowych przepisow i
wytycznych bezpieczenstwa pracy.

Nalezy zapobiegac¢ zagrozeniom stwarzanym przez prad elek-
tryczny.

Wycieki niebezpiecznych pompowanych mediow (np. wybu-
chowych, trujgcych, gorgcych) nalezy odprowadzac tak, aby
nie stwarzaty one zagrozenia dla ludzi i srodowiska naturalne-
go. Nalezy przestrzegac przepisow prawa w tej materii.

Instrukcje bezpieczenstwa dla prac montazowych, inspekcyj-
nych i serwisowych

Generalnie, wszelkie prace przy maszynie dozwolone sg w stanie
jej wytgczenia zruchu. Pompy i agregaty pompuja ce media szko-
dliwe dla zdrowia muszg by¢ zdekontaminowane.

Bezposrednio po zakonczeniu prac nalezy ponownie zainsta-
lowac i uruchomi¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce. Ich
skutecznosc nalezy sprawdzi¢ przed ponownym rozruchem przy
uwzglednieniu aktualnych przepisow i dyrektyw.

Samowolna przerébka i wykonywanie czesci zamiennych

Przerobka lub zmiany maszyny mozliwe sg jedynie po konsulta-
cji z producentem. Stosowanie oryginalnych czesci zamiennych
i osprzetu autoryzowanego przez producenta stuzg bezpieczen-
stwu. Stosowanie innych czesci moze spowodowac pociggnie-
cie do odpowiedzialnosci za wynikte z tego skutki.

Niedozwolone tryby pracy

Bezpieczenstwo eksploatacji dostarczonej maszyny zapewnio-
ne jest wytg cznie poprzez uzytkowanie jej zgodnie z przeznacze-
niem. Nie wolno pod zadnym pozorem przekracza¢ podanych w
rozdziale ,Dane techniczne” warto$ci granicznych.

Instrukcje unikania wypadkow

Przed rozpoczeciem prac montazowo- serwisowych nalezy
ogrodzi¢ strefe roboczg maszyny i sprawdzi¢ podnosnik pod
wzgledem prawidtowego stanu technicznego.

Prosimy nigdy nie pracowa¢ w pojedynke i stosowac¢ zawsze
kask, okulary ochronne oraz obuwie robocze oraz wedtug po-
trzeb pasy bezpieczenstwa.

Zanim zaczng Panstwo uzywac spawarki lub innych urzadzen
elektrycznych nalezy sprawdzi¢, czy atmosfera nie jest wybu-
chowa.

Jesli przy instalacji sciekow pracujg ludzie, wtedy powinni by¢
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zaszczepieni przeciw mozliwym chorobom. Prosimy rowniez
starannie dbac o czystosc¢ i o wkasne zdrowie.

Prosimy zapewnic, aby w strefie roboczej nie byto jakichkolwiek
gazow trujgcych.

Prosimy przestrzegac przepiséw BHP i mie¢ w pogotowiu $rod-
ki potrzebne przy udzielaniu pierwszej pomocy.

W pewnych przypadkach pompy i medium moze by¢ gorace, a
wiec wystepuje niebezpieczenstwo poparzenia sie.

Dla prac montazowych w strefach niebezpiecznych zastosowa-
nie maja oddzielne przepisy!

ZASTOSOWANIE

Plancofix jest pompa gulikowa do ttoczenia wody szarej z do-
mowych prysznicow zlokalizowanych na poziomie posadzki w
przypadku, gdy brak mozliwos¢ odptywu grawitacyjnego. Plan-
cofix instalowany jest bezposrednio pod prysznicem.

Maksymalna temperatura wody prysznicowej wynosi 40° C.

Pomp Plancofix nie wolno stosowac¢ do zabezpieczenia przed
spietrzeniem i cofkg lub do odwadniania innych urzadzen lub
obiektow.

Przy stosowaniu pomp nalezy przestrzega¢ odpowiednich
przepiséw krajowych oraz lokalnych, na przykfad:

« Woda zanieczyszczona i scieki z gospodarstw domowych
(np. w Europie EN 12056)

- Budowa instalacji niskiego napiecia(np. w Niemczech VDE
0100)

Nalezy przestrzega¢ dalszych przepisow (np. w Niemczech
VDE 0100, cze$¢ 701: pomieszczenia tazienkowe i prysznicowe)

Emisja szumow <70 dB(A)

PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

NOTYFIKACJA! Prace elektryczne przy pompie Plancofix
nalezy zlecac¢ wytg cznie wykwalifikowanym elektrykom.

A OSTRZEZENIE!

Przed rozpoczeciem wszelkich prac nalezy instalacje wytg-
czy¢ na wszystkich biegunach (np. wyja¢ wtyczke sieciowa,
wytgczy¢ wigcznik gtéwny lub aktywowacé wytgcznik réznico-
wo-pradowy) oraz zapewnic, aby nikt nie byt w stanie wigczy¢
napiecia w instalacji.

NOTYFIKACJA! Wolnego konca przewodu nigdy nie zanurza¢
w wodzie! Wnikajaca woda moze spowodowac zaktdcenia.

Nalezy przestrzegac¢ aktualnych norm (np. EN), przepisow kra-
jowych (np. VDE) oraz przepisow lokalnych od dostawcy energii
i mediow.

Przestrzegac¢ wartosci znamionowej napiecia zasilania (patrz
tabliczka znamionowa)! Pompe nalezy podtgczac wytgcznie do
prawidtowo wykonanego obwodu elektrycznego zabezpieczo-
nego bezpiecznikiem bezwtadnosciowym co najmniej 10 A oraz
wytg cznikiem réznicowo-prgdowym (30 mA).

Pompa wyposazona jest w termostat uzwojeniowy, ktéry po
przekroczeniu maksymalnej dozwolonej temperatury wytgcza
silnik zanim jeszcze wystapig jakies uszkodzenia. Niedopusz-
czalnie wysokie temperatury mogg by¢ skutkiem na przyktad su-
chobiegu lub mechanicznego albo elektrycznego przecigzenia.

MONTAZ

Pompa Plancofix jest w catosci wpuszczana w posadzke. Do-
step w przypadku serwisowania umozliwia pokrywa (pokryta
glazurg lub ozdobng stalg nierdzewng).

Wykonac niecke 40 x 40 cm pod zbiornik o dostatecznej gte-
bokosci.

NOTYFIKACJA! Prosimy upewnic¢ sie, ze strop betonowy ma
wystarczajgca grubosc i czy mozliwe jest wykonanie niecki z
punktu widzenia statyki.

Dla przewodu ttocznego oraz zasilania elektrycznego nalezy
wykonac¢ kanaty, odejscie przewodu ttocznego 1" z gwintem
wewnetrznym oraz rurke kablowg 3/4".

Montaz obok prysznica

b 47910

Plancofix: A=max. 100 cm

Plancofix plus: A = max. 50 cm

Plancofix
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Plancofix Plus

L7643

Plancofix mozna zamontowac zarowno przed prysznicem, jak i
obok niego. Prysznic podtgczany jest nastepnie mufag DN50 do
bocznego krocca doptywowego.

Aby zmniejszy¢ wydzielanie sie nieprzyjemnych zapachow na-
lezy skorzystac z zatg czonej klapki gumowej (Plancofix plus).
NOTYFIKACJA! W przypadku instalowania poza prysznicem
nalezy stosowac¢ pokrywe umozliwiajgca zatozenie glazury W
razie stosowania kratki kanalizacyjnej mogtoby dochodzi¢ do
niewielkich wyjs¢ wody.

Umieszczenie zbiornika
NOTYFIKACJA! Na pompie Plancofix nalezy osadzi¢ boczne i
goérne ostony ochronne.

1. Przykrecic cztery stopki.
2. Prosimy regulowac stopkami w taki sposob, aby Plancofix

byt wypoziomowany i znalazt sie na odpowiedniej wysokosci
w uprzednio przygotowanej niecce.

3. Celem unikniecia propagacji drgan, boczna ostona ochron-
na pozostaje przy zbiorniku.

4. Instrukcja. Na przewdd ttoczny dopuszczone sg nastepu-
jace materiaty: PCW (DIN8062), PE-HD(DIN8074) oraz PP
(DIN8Q77).

Notyfikacja! Przy podta czaniu przewodu ttocznego do
krécca nie wolno jako szczeliwa uzywac konopi, lecz tasmy
teflonowej owinigtej maksymalnie 6 razy dookota.
Wykonac izolacje akustyczng przewodu ttocznego, podta-
czy¢ go do krocca na gwincie wewnetrznym 1”i odprowa-
dzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego.

Notyfikacja! Stosowane ztg czki nalezy dociggac ostroznie
celem unikniecia uszkodzenia kréccow.

5. Jeslirurociag ttoczny zainstalowany jest poziomo, wtedy

punkt przytgcza do rury spadowej powinno by¢ usytuowane
co najmniej 25 cm nad Plancofixem.

%

46114-00 D

Prébne uruchomienie

Odgtosy silnika podczas uruchomienia nie powinny Panstwa
niepokoic¢, gdyz jest to w przypadku silnikow synchronicznych
normalne.

NOTYFIKACJA! Przed zabetonowaniem posadzki nalezy
dokonac probnego uruchomienia.

Prosimy nala¢ wody przez qulik i kilkakrotnie uruchomic Plan-
cofix w celu jej odpompowania. Prosimy zwrdci¢ uwage na nie-
szczelnosci na doptywie i na przewodzie ttocznym. Pozniejsza

koniecznosc¢ ingerencji oznacza spore koszty i duzy naktad
pracy.

Wypetnienie

NOTYFIKACJA! Aby zabezpieczy¢ pozycje podczas wypetniania
posadzki jastrychem, Plancofix nalezy obcigzyc.

Cata strefe mozna teraz zabetonowac¢ w posadzce.

Po zwigzaniu zaprawy nalezy przyklei¢ dostarczong przez nas
czworokatng uszczelke na zintegrowanych paskach uszczel-
niajgcych. Po wykonaniu nastepnego uszczelnienia cienkowar-
stwowego mozna wykonac glazurowanie.

Odwodnienie wtoérne
W celu odwodnienia wtérnego mozna nad warstwg izolacyjna
wywierci¢ na obwodzie otwory (@ 5mm).
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Instrukcje na temat materiatdw uszczelniajgcych i klejow znaj-
da Panstwo na karcie technicznej "Uszczelnienia kompozyto-
we" Zwigzku Branzowego Niemieckiego Zwigzku Glazurnikow
przy Centrali Niemieckiego Zwigzku Budownictwa (ZDB).

Roznice wysokosci w zakresie tolerancji ptytek mozna wyrow-
nac za pomoca plastikowych srub pod elementami pokrywy.
Ze wzgleddw estetycznych mozna zatozy¢ dotgczone ostony
krawedzi.

47963-00

Oba elementy pokrywy w wersji stali nierdzewnej (a) mozna
rowniez catkowicie pokry¢ glazura (b). Przy czym wiekszy ele-
ment nalezy po prostu obrocic¢ oraz mniejszy element stoso-
wac bez gulika.

Q

NOTYFIKACJA! Szczelina wokot nie moze by¢ uszczelniona do
wewnatrz.

SERWISOWANIE

A OSTRZEZENIE!

Przed rozpoczeciem wszelkich prac elektrycznych nalezy wy-
ja¢ wtyczke instalacji z gniazdka i zapewnic¢, aby nie nastapito
niepozadane wigczenie przez osaby trzecie.

Urzadzenie w znacznej mierze nie wymaga konserwacji. Wne-
trze zbiornika nalezy jednak czysci¢ z osaddéw mydta co 2-3
tygodnie. W tym celu wystarczy unies¢ ostone, po ostroznie
oczyscic wnetrze pedzlem lub szczotkg.

NOTYFIKACJA! Nie uzywac¢ zadnych agresywnych srodkow
czyszczgcych dorur!

W przypadku zatkania sie hydrauliki prosimy wyciggna¢ do
gory czerwone mocowanie. Nastepnie, prosimy ostroznie roz-
montowac hydraulike i wyja¢ ja. Po oczyszczeniu nalezy przy
ponownym montazu uwazac, aby prawidtowo zamontowac kla-
pe zwrotng oraz obie uszczelki. Na koniec nalezy zamontowac
czerwone mocowania.
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